МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ЯВИЩЕМ ВІБРАЦІЙНОГО ГОРІННЯ В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК by Ясиніцький, Е.П. et al.
ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2009. №1 
 
© Е.П. Ясиніцький, С.В. Левонюк, С.О. Пустовий, 2009 
31
УДК 534.142 
Е.П. Ясиніцький, к.т.н., доц. 
С.В. Левонюк, інж.  
С.О. Пустовий, к.т.н., с.н.с. 
МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ЯВИЩЕМ ВІБРАЦІЙНОГО ГОРІННЯ  
В НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ КАМЕРАХ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК 
Виконано порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду боротьби з явищем вібраційного горіння в 
низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок, який дав змогу умовно виділити дві основні групи 
методів боротьби: пасивні й активні. Показано основні переваги й недоліки кожної з виділених груп методів, 
перспективність та високу ефективність активних систем придушення вібраційного горіння. 
The comparative analysis of domestic and foreign experience of vibration burning suppression in low emission 
combustion chambers of the gas-turbine units is executed, which enabled de bene esse to select two basic groups of 
methods of vibration burning suppression: passive and active. Basic advantages and failings are shown to each of the 
selected groups of methods, perspective and high efficiency of the active vibration burning suppression. 
 
Вступ 
Унаслідок посилення вимог щодо екологічних та 
економічних показників нові газоперекачувальні 
агрегати (ГПА), які встановлюються замість тих, 
що відпрацювали ресурс у газотранспортній га-
лузі, повинні мати істотно вищу економічність за 
нижчих питомих викидів шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах газотурбінних приводів. 
Однак тенденції у розвитку таких приводів су-
проводжуються значним зростанням теплових і 
динамічних навантажень на елементи їх конс-
трукцій, виникненням нових проблем під час їх 
експлуатації. 
Однією з таких проблем є виникнення режимів 
вібраційного горіння. 
Проблема боротьби з вібраційним горінням заго-
стрилась у зв’язку зі створенням низькоемісій-
них камер згоряння (КЗ) для газотурбінних уста-
новок (ГТУ). 
Обмеження температури в зоні горіння для 
зниження вмісту оксидів азоту у відпрацьова-
них газах потребує спеціальної організації 
процесу горіння збідненої паливно-повітряної 
суміші регулюванням її складу залежно від ре-
жимів і умов роботи ГПА. Незважаючи на те, 
що нестійкому процесу вібраційного горіння 
присвячені достатньо глибокі фундаментальні 
дослідження [1; 2], ця проблема далека від її 
повного розв’язання через багатовекторність 
завдань. Її складність визначається не тільки 
різноманітністю процесів, що відбуваються 
одночасно під час горіння: фізико-хімічних пе-
ретворень, гідродинамічних нестаціонарних 
вихрових течій, акустичних хвилевих явищ 
тощо, а й різними механізмами виникнення ав-
токоливань тиску в КЗ ГТУ. 
Аналіз досліджень і публікацій 
Пошук оптимальних геометричних параметрів – 
одне з нагальних завдань сучасного машинобу-
дування.  
Розрахункам та доведенню елементів газотур-
бінних двигунів присвячено велику кількість ро-
біт [3], в яких в основному розроблені методи 
доведення конкретних моделей КЗ на підставі 
натурних, модельних випробувань або матема-
тичного моделювання. Значну увагу в цих дослі-
дженнях приділено роботі форсунок, тому що 
вони є елементами двигуна як складної динаміч-
ної системи і функціонують в умовах змінних 
параметрів у системі живлення, газоводі, КЗ. 
Виходячи з того що явища вібраційного горіння 
– це за природою акустичні коливання, для міні-
мізації ймовірності їх виникнення потрібно вра-
ховувати акустичні властивості КЗ. 
Розробка нових моделей запальних пристроїв, змі-
на довжини та діаметрів жарових труб, застосуван-
ня розгалуженої системи подачі палива та повітря 
та багато інших методів доведення КЗ дають змогу 
забезпечити нормальну роботу двигуна на розра-
хункових режимах. Але як свідчить досвід практи-
чної експлуатації ГТУ, зазначеним методам бракує 
досконалості в разі змінення основних режимів ро-
боти агрегатів, зносу елементів ГТУ. 
Дотепер було розроблено велику кількість різ-
номанітних моделей процесів горіння взагалі і 
процесів вібраційного горіння зокрема [1–4], що 
протікають у КЗ ГТУ. Так, у збірнику [3] запро-
поновано математичну модель віброгоріння в КЗ, 
що ґрунтується на визначенні процесу вібрацій-
ного горіння як автоколивального процесу зі 
зворотним зв’язком між відхиленням збурюван-
ня площі фронту полум’я й збурюванням швид-
кості потоку.  




В основу прямого зв’язку покладено принцип 
Релея, відповідно до якого зусилля, що виникає 
під час коливань середовища КЗ тим більше, 
чим менший зсув фаз між теплопідведенням і 
тиском у камері згоряння. 
У роботі [4] запропоновано систему активного 
керування подачею палива в КЗ з метою при-
душення виникнення вібраційного горіння в 
ГТУ АЛ-31СТ. Для ідентифікації виходу КЗ на 
вібраційні режими роботи використовується си-
гнал від датчиків пульсацій тиску, які встановле-
ні в КЗ. 
Актуальна проблема вібраційного горіння вима-
гає глибокого вивчення, та пошуку оптимальних 
конструктивних рішень для забезпечення стійко-
сті спалювання палива в низькоемісійних КЗ 
ГТУ. 
Постановка завдання − доведення необхідності 
розробки й удосконалення методики виявлення 
та придушення автоколивань тиску в низькоемі-
сійних КЗ ГТУ для попередження виходу двигу-
на на режими вібраційного горіння. 
Аналіз методів пасивної й активної  
боротьби з вібраційним горінням 
Відомі методи боротьби з вібраційним горін-
ням можна умовно поділити на дві основні 
групи: 
− методи пасивної боротьби; 
− методи активного придушення вібраційного 
горіння. 
Ураховуючи актуальність проблеми боротьби 
з нестійкими режимами горіння, багато розро-
бників сучасних ГТУ намагаються її виріши-
ти, застосовуючи методи пасивної боротьби 
[3; 5]. До цієї групи методів доцільно віднести 
математичне моделювання процесу віброго-
ріння, розрахункове дослідження й відповідне 
доведення КЗ на основі розрахункового дослі-
дження. 
Аналіз цієї групи досліджень показав, що для 
успішного застосування методів пасивного 
гасіння коливань тиску, що виникають під 
час вібраційного горіння, потрібна оптиміза-
ція конструкції КЗ з урахуванням обмежень, 
що накладаються заданим рівнем емісії шкід-
ливих речовин і втратами тиску в КЗ цього 
типу. Рішення такого завдання передбачає 
створення математичної моделі КЗ , що вра-
ховує її акустичні характеристики. 
У результаті проведення цих досліджень устано-
влено, що в КЗ, підданих вібраційному горінню, 
спостерігаються термоакустичні коливання па-
ливо-повітряної суміші. При цьому виявлені такі 
закономірності: 
– частота коливань тиску обернено пропорційна 
довжині КЗ й дорівнює власній частоті коливань 
тиску в камері; 
– зі збільшенням средньомасової швидкості по-
току в ГТУ відбувається перехід частоти коли-
вань з однієї власної частоти коливань тиску в 
КЗ на іншу власну частоту, тобто в процесі коли-
вань може виникати великий спектр власних ча-
стот; 
− амплітуда пульсацій тиску має періодичну за-
лежність від часу змішання. 
Отже, під час створення динамічної моделі КЗ 
слід враховувати стискальність і нестаціонар-
ність плину в жаровій трубі, змішувачі та в пали-
вній магістралі. 
Найбільш простим методом зниження амплітуди 
коливань у КЗ повітронагрівачів є встановлення 
лопатей, що закручують потік у пальниковому 
пристрої. При цьому в КЗ створюється вихровий 
рух з опором  
h = k ( Qt )
2, 
де  
k – коефіцієнт гідравлічного опору, створеного 
пристроєм КЗ;  
Qt – об'ємна витрата газу.  
Опір накладається на напірну характеристику та 
змінює її. 
Одним із методів зменшення амплітуди коливань 
тиску під час віброгоріння й повної стабілізації 
режиму (забезпечуючи його стаціонарність) є пі-







a tρ=  , 
де  
aL  – акустична маса; 
aC – акустична гнучкість; 
tρ  – щільність; 
tс  – швидкість звуку; 
S – площа поперечного перерізу КЗ. 
Збільшення хвильового опору досягається змен-
шенням діаметра КЗ, а для зниження гідравлічної 
напруженості варто збільшити кількість КЗ.  
Мінімальним хвильовим і гідравлічним опором 
характеризується так звана стільникова КЗ з оп-
тимальним діаметром, сформована з набору не-
великих КЗ, кожна з яких має свій пальник з по-
дачею повітря від загального вентилятора. 
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У КЗ прямотечійних двигунів для виключення попе-
речних коливань тиску використовують антиімпуль-
сні перегородки у вигляді променів, хрестів, цилінд-
ричних поверхонь. Хвильовий опір таких камер збі-
льшується, й саме завдяки цьому здійснюється стабі-
лізація з придушенням вібраційного горіння. 
Одним зі способів руйнування граничних циклів 
і тим самим придушення автоколивань є введен-
ня в КЗ “шумів”, створюваних свистками. Меха-
нізм негативного теплового опору, що є основ-
ним під час виникнення вібраційного горіння, 
можна послабити, підвищуючи показник політ-
ропи процесу горіння в КЗ. 
Таким чином, методи пасивної боротьби з віброго-
рінням полягають у керуванні амплітудою віброго-
ріння за рахунок зміни вихрового опору КЗ і її хви-
льового опору. Амплітуда коливань зменшується зі 
збільшенням гідравлічного опору камери горіння і її 
хвильового опору. 
До переваг пасивних методів можна віднести: 
− відносно невисоку вартість конструктивних змін у 
КЗ під час їх доведення; 
− простоту виготовлення; 
− застосовність методів до всіх типів КЗ. 
До недоліків пасивних методів слід віднести: 
− необхідність створення складної математичної мо-
делі КЗ; 
− застосування тільки на етапі доведення КЗ; 
− незабезпечення абсолютного виключення віб-
рогоріння на всіх режимах роботи в реальній 
експлуатації. 
Незважаючи на ретельне доведення, під час експлуа-
тації КЗ ГТУ часто виходять на режими нестійкого 
горіння. Це спричиняє необхідність створення систем 
активного керування горінням палива в КЗ. Подіб-
ним розробкам приділяють велику увагу як вітчизня-
ні, так і закордонні дослідники [2; 4; 6]. 
Провідні закордонні фірми, такі, як Rolls-Royce, 
ABB, Siemens вирішують проблему нестійких режи-
мів горіння за рахунок створення систем керування, 
що підтримують постійне співвідношення між витра-
тами повітря й палива, які надходять у КЗ, або вико-
ристовують системи придушення коливань тиску, що 
включають у себе виконавчі механізми, котрі містять 
рухливі частини в паливному й повітряному трактах 
КЗ. Застосування першого методу зменшує ККД 
ГТУ, а використання систем придушення коливань 
значно збільшує вартість КЗ. Крім того, застосування 
рухливих частин, що працюють із високою частотою, 
знижує надійність камери згоряння. 
У дослідницькому центрі NASA розроблено сис-
тему автоматичного керування процесами горіння 
в КЗ [6], яка здатна вирішити такі основні за-
вдання: 
– придушення віброгоріння – активне гасіння 
термоакустичних коливань; 
– керування мінімізацією емісії; 
– керування температурним полем. 
Рішення цих завдань досягнуто за рахунок мате-
матичного моделювання й наступного створення 
відповідного прототипу системи автоматичного 
керування (САК). 
Система автоматичного керування отримує сиг-
нали від датчиків пульсацій тиску, датчиків емі-
сії й температури, і певним чином реагує, змі-
нюючи подачу палива. Стала витрата забезпечу-
ється основним паливним клапаном, а модуляція 
витрати палива – додатковим обертовим клапа-
ном (див. рисунок). 
 
 
Схема активно керованої КЗ: 
1 – первинний паливний канал;  
2 – вторинний паливний канал;  
3 – дозатор подачі палива;  
4 – керуючий сигнал;  
5 – часовий перетворювач сигналу;  
6 – контролер, що реалізує роботу без зворотного зв’язку;  
7 – модуль спостереження Р(t) у реальному часі; 
8 – тиск;  
9 – тепловиділення 
Інший метод оснований на гасінні коливань тис-
ку в КЗ за рахунок створення примусових пуль-
сацій палива з дуже точним завданням їхньої ча-
стоти. Під час накладення коливання демпфіру-
ються таким чином, що відновлюється нормаль-
ний режим горіння.  
Система являє собою тандем датчиків тепловиді-
лення й тиску, модуля спостереження за проце-
сом у КЗ у масштабі реального часу й спеціально 
розробленого інжектора.  
Контролер, який реалізує роботу без зворотного 
зв’язку, формує сигнал керування, який перетво-
рюється в часовому перетворювачі в керуючий 
сигнал, який подається на привод дозатора вто-
ринного паливного каналу.  
Система ґрунтується на математичній моделі, в 
основу якої покладений критерій Релея. 




Лабораторією аерокосмічних систем університе-
ту Aoyama Gakuin запропоновано систему акти-
вного гасіння віброгоріння для КЗ з попереднім 
змішуванням палива [7].  
У розробленій системі здійснюється активне ке-
рування витратою не палива, а реактивного пові-
тряного потоку через інжектори, розташовані 
вздовж кільця навколо пристрою упорскування 
паливно-повітряної суміші. Форсунки нахилені 
під кутом 60º до осі КЗ.  
За рахунок керування потоком повітря забезпе-
чується стабільність роботи КЗ.  
Інформаційною основою цієї системи є сигнал 
п’єзорезисторного датчика абсолютного тиску.  
Потоком повітря керує САК за допомогою кла-
пана з сервоприводом.  
Цей метод дав змогу не тільки забезпечити стій-
ке горіння палива в КЗ, але й знизити емісію 
NOx, а також збільшити ефективність згоряння 
палива. 
Отже, до переваг методів активної боротьби з віб-
рогорінням можна віднести: 
− забезпечення ефективного захисту КЗ від віб-
рогоріння на всіх режимах її роботи; 
− можливість установлення цієї системи практич-
но на будь-які ГТУ, що експлуатуються. 
Недоліки такі: 
− необхідність використання датчиків пульсації 
тиску, що мають низьку надійність й малий  
ресурс; 
− зниження ККД ГТУ; 
− складність конструкції, зниження надійності 
КЗ; 
− висока вартість. 
Висновки 
Аналіз стану питання виявлення й боротьби з ві-
браційним горінням показав, що незважаючи на 
багаторічні зусилля розробників з доведення й 
стабілізації процесів горіння в КЗ за рахунок за-
стосування різних пасивних методів, на ГТУ де-
яких типів режими вібраційного горіння прояв-
ляються в експлуатації й, зазвичай, приводять до 
виходу з ладу й аварійних зупинок ГТУ, що 
пов’язано зі значними матеріальними втратами. 
Проведене дослідження виявило, що досить пер-
спективними й ефективними є розроблювані ме-
тоди активного керування витратою палива або 
повітря в КЗ. Останнім часом вже розроблені й 
апробовані САК, що реалізують алгоритми га-
сіння вібраційного горіння, проте їх практичне 
застосування ускладнене у зв'язку з потребою 
використання низьконадійних і малоресурсних 
датчиків пульсацій тиску. 
Таким чином, актуальним напрямом наукових 
досліджень є розроблення методики виявлення 
вібраційного режиму роботи низькоемісійних КЗ 
ГТУ без використання низьконадійних і малоре-
сурсних датчиків пульсацій тиску з метою її реа-
лізації в перспективних системах активного при-
душення вібраційного горіння або попередження 
виходу КЗ на режими вібраційного горіння. 
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